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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
НА ПОДАВЛЕНИЕ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ В ОТСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЕ  

ВЫСОКОНАПОРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТУРБИНЫ

Выполнено численное моделирование пульсаций давления в отсасывающей трубе гидравлической тур-
бины, которые возбуждаются крупномасштабными вихревыми структурами. Проведено численное моде-
лирование нестационарного течения в отсасывающей трубе при различных режимах работы турбины. 
Показано, что структура потока в отводящем диффузоре соответствует течению с вихревым жгутом. 
Расчетные данные сопоставлены с результатами эксперимента и показано их согласование. Для подав-
ления пульсаций давления было исследовано влияние различных конструктивных вставок в отсасываю-
щую трубу, таких как ребра, крестовина и полый цилиндр в конусе отсасывающей трубы. Рассмотрено 
влияние различных конструкций на структуру потока за рабочим колесом и пульсации давления на стенке 
отсасывающей трубы. Произведено сравнение конструкций и выбор оптимальных параметров для ста-
билизации потока в диффузоре отсасывающей трубы гидротурбины.

Ключевые слова: математическое моделирование, турбулентность, моделирование отсоединенных 
вихрей, пульсации давления, прецессия вихревого ядра, гидравлическая турбина. 

Введение. Низкочастотные гидродинамические пульсации возникают при работе радиально-осевых 
и поворотно-лопастных гидротурбин в неоптимальных режимах. В 1940 г. в работе [1] было показано, что 
низкочастотные пульсации характеристик гидроагрегата связаны с пульсациями в отсасывающей трубе. 
В 1960 г. в [2] было представлено, что вибрации в отсасывающей трубе связаны с прецессией вихревого 
ядра в отводящем диффузоре гидроагрегата, называемом отсасывающей трубой. Поток, покидающий ра-
бочее колесо турбины, обладает некоторой степенью закрутки и при высокой ее степени происходит рас-
пад вихря [3]. Впервые распад вихря наблюдался в работе [4] в так называемом вихревом свистке. В работе 
[5] Chanaud качественно рассмотрел данное явление и заключил, что вращающийся вокруг центральной 
зоны рециркуляции вихревой жгут возбуждает пульсации давления на определенной частоте (см. также 
[6, 7]). Качественная характеристика данного явления была получена на упрощенных экспериментальных 
моделях отсасывающей трубы с использованием стационарного завихрителя [8, 9]. Прецессирующий под 
рабочим колесом вихревой жгут возбуждает низкочастотные пульсации, которые передаются по всему 
проточному тракту. Величина пульсаций давления может достигать десятка процентов напора электро-
станции, что означает огромные динамические нагрузки на конструкции гидроагрегата.

Для борьбы с этим явлением используют различные методы. Наибольшее распространение полу-
чил впуск воздуха в поток [7, 9–11]. Однако, если давление в потоке выше атмосферного, закачка возду-
ха получается слишком дорогой. Другой путь — использование стабилизирующих конструкций. Среди 
них можно выделить: ребра на стенке отсасывающей трубы; крестовину, устанавливаемую за рабочим 
колесом; модификацию обтекателя рабочего колеса; полый цилиндр под обтекателем рабочего колеса. 
В качестве одного из способов борьбы с динамическими нагрузками рассматривались ребра на стенках 
отсасывающей трубы, уменьшающие закрутку [9, 12]. Отмечается [7], что ребра почти бесполезны при 

1Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН. 630090, г. Новосибирск, просп. акад. Лаврентье-
ва, 1; э-почта: Sentyabov_a_v@mail.ru; 2Сибирский федеральный университет. Россия, 660036, г. Красноярск,  
ул. Академгородок, 50/44, офис 501; 3ПАО "Силовые машины". Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватути-
на, 3, Лит. А; э-почта: Zakharov_AV2@lmz.power-m.ru. Поступила 06.07.2018.
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больших расходах. Как и другие способы снижения пульсаций давления, ребра приводят к снижению 
КПД. Наиболее серьезным недостатком является то, что ребра подвержены сильным динамическим на-
грузкам и кавитационной эрозии [9]. Полый цилиндр эффективно снижает пульсации и не влияет на КПД 
в расчетном режиме [7, 9, 13, 14], но в этом случае возникает проблема крепления цилиндра к стенкам 
отсасывающей трубы.

В практических условиях нестационарное поведение потока осложняется взаимодействием процес-
сов различной природы. По этой причине моделирование с помощью методов вычислительной гидро-
динамики становится перспективным инструментом исследования и проектирования в энергетическом 
машиностроении. Как правило, расчет нестационарного турбулентного течения основывается на методе 
моделирования крупных вихрей (Large Eddy Simulation — LES). Несмотря на большую универсальность, 
данный метод требователен к расчетной сетке. Для преодоления указанного недостатка в последнее время 
интенсивно развиваются различные гибридные методы, сочетающие полуэмпирические модели турбу-
лентности и метод моделирования крупных вихрей, например, метод моделирования отсоединенных вих-
рей (Detached Eddy Simulation — DES), предложенный Стрельцом и Спалартом в 1997 году [15].

Математическая модель и основные детали численного моделирования. Численное моделиро-
вание было основано на методах вычислительной гидродинамики. Для моделирования использовались 
уравнения Навье–Стокса, усредненные по Рейнольдсу:

 0 ,∇ ⋅ =v  

 m t( ) ( ) ( ) ,p
t

∂ ρ
+ ∇ ρ = -∇ + ∇ τ + τ

∂
v vv  (1)

Для инженерных расчетов требуются модели турбулентности, достаточно точно описывающие  
усредненные поля и крупномасштабные пульсации закрученных течений. Для моделирования таких не-
стационарных явлений как прецессия вихревого ядра необходимо применять нестационарные, в частно-
сти, вихреразрешающие методы, как, например, метод моделирования крупных вихрей. Однако его при-
менение требует очень детальной сетки, особенно вблизи стенок. В то же время RANS (Reynolds–Averaged 
Navier–Stokes) модели достаточно экономичны и хорошо описывают пограничные слои. Чтобы соединить 
достоинства этих подходов, в работе [15] был предложен метод моделирования отсоединенных вихрей. 
Основная идея метода DES состоит в том, чтобы использовать RANS модель для описания пограничного 
слоя и LES — для описания структуры течения вдали от стенки, в области отрывов. Переключение осу-
ществляется с помощью размера ячейки расчетной сетки. В работе [16] метод DES был распространен на 
k–w SST (Shear Stress Transport) модель Ментера. В данном методе переключатель вводится с помощью ко-
эффициента FDES при диссипативном члене уравнения переноса кинетической энергии турбулентности:

 *
DES ef

( ) ( ) ( ) ,k
k k P k F k
t

∂ ρ
+ ∇ ρ = - β ρ w + ∇ µ ∇

∂
v   

 
1/2

DES t DES t DESmax ( / , 1) , , 0.61 .kF l C l C∗= D = =
β w

 

Экспериментальные результаты были получены на уменьшенной в 14.72 раза модели на гидравли-
ческом стенде Ленинградского металлического завода. Стенд включал в себя все части гидротурбины, 
за исключением подводящего водовода. Диаметр рабочего колеса модели составлял D = 0.46 м. Так как в 
численном моделировании не учитывались кавитационные эффекты, использовались экспериментальные 
данные для режима с максимальным числом кавитации. Напор между входом в спиральную камеру и вы-
ходом из отсасывающей трубы составлял H = 21.4 м, а частота вращения рабочего колеса — fn = 12.4 Гц. 

Ранее [17–21] было проведено исследование стационарного и нестационарного течений на пол-
ной численной модели гидротурбины, включающей спиральную камеру, направляющий аппарат,  
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рабочее колесо и отсасывающую трубу. Для моделирования вращения рабочего колеса в [17] использовалась  
вращающаяся система отчета — приближение "замороженного рабочего колеса". В данном исследовании 
для постановки граничных условий на входе в отсасывающую трубу использовались поля скорости, полу-
ченные в [17]. 

Область моделирования включала в себя отсасывающую трубу и часть рабочего колеса, как показано 
на рис. 1. Блочно-структурированная расчетная сетка включала в себя около 1 млн гексаэдральных рас-
четных ячеек. В конусе отсасывающей трубы, где формируется вихревой жгут, сетка была детализирована 
и сгущена к стенке, а безразмерное расстояние от стенки до центра пристеночного контрольного объема 
составляло y+ ≈ 800. На входе задавался профиль скорости, а на выходе фиксировалось давление. Пуль-
сации давления отслеживались в точках на стенке отсасывающей трубы на расстоянии 0.35D от нижнего 
края обтекателя рабочего колеса (рис. 1). Шаг по времени составлял Δt = 5  ⋅  10–5 с, что соответствовало 
критерию устойчивости Куранта (критерий Куранта–Фридрикса–Леви) CFL < 2. 

Дискретизация уравнений переноса осуществлялась по методу контрольного объема на неструктури-
рованной сетке. Связь полей скорости и давления для несжимаемой жидкости реализовывалась с помо-
щью процедуры SIMPLEC. Для аппроксимации конвективных членов уравнения на компоненты импульса 
использовалась схема Quick (схема Леонардо). Для аппроксимации конвективных членов уравнения на 
турбулентные характеристики использовалась схема первого порядка. Нестационарные слагаемые аппрок-
симировались по неявной схеме 2-го порядка точности, диффузионные члены — по схеме 2-го порядка.

Результаты моделирования нестационарного течения в отсасывающей трубе гидротурбины. 
Помимо гибридных RANS/LES методов для моделирования нестационарных течений используются 
RANS модели в нестационарной постановке (метод URANS). Для сравнения этих двух подходов были 
проведены расчеты течения в режиме q/qopt = 81% (расход 81% от оптимального). Как показывают резуль-
таты моделирования, peak-to-peak интенсивность пульсаций статического давления (амплитуда пульса-
ций), полученная методом URANS (Unsteady RANS), существенно ниже той, что получена методом DES, 
а также экспериментальных данных (табл. 1). Частота пульсаций, полученная методом URANS, немного 
выше, чем для метода DES (табл. 1, рис. 2). На рис. 2, а показаны пульсации давления в точке M2, полу-
ченные разными методами. Как видно из рисунка, пульсации, полученные методом URANS, почти строго 
периодичны, а полученные методом DES — содержат дополнительную стохастическую компоненту. 

Нестационарные явления в отсасывающей трубе зависят от режима работы турбины [7, 22]. Режим 
q/qopt = 46% соответствует области режимов пониженного расхода. В этом режиме присутствуют интен-
сивные стохастические пульсации. Вследствие высокой закрутки потока за рабочим колесом формируется 
обширная зона рециркуляции, а течение концентрируется вблизи стенок конуса отсасывающей трубы. В 
этом потоке формируются небольшие вихри, возбуждающие интенсивные локальные пульсации давления 
на стенке отсасывающей трубы (рис. 3, а). Спектр пульсаций давления в этом режиме содержит широкий 
диапазон частот вблизи оборотной частоты рабочего колеса (рис. 4, а). 

Рис. 1. Схема моделирования: а) расчетная область; б) точки мониторинга
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Режимы работы при q/qopt = 68–81% соответствуют области расходов, в которой образуется прецес-
сирующий вихревой жгут. В этих режимах за рабочим колесом формируется широкая центральная зона 
рециркуляции, размер которой уменьшается по мере роста расхода (приближения к оптимальному режиму 
работы). В отличие от режима q/qopt = 46%, вокруг зоны рециркуляции прецессирует интенсивный вихре-
вой жгут. Он, в свою очередь, возбуждает интенсивные пульсации давления и, как следствие, динамиче-
ские нагрузки на рабочее колесо. На спектре пульсаций давления на частоте f/fn ≈ 0.2 имеется острый пик. 
Наибольшая интенсивность пульсаций давления соответствует режиму q/qopt = 68% (рис. 5). Частота пре-
цессии вихревого жгута очень слабо зависит от режима работы турбины, поскольку зависит от двух дру-
гих разнонаправленных факторов. Частота пульсаций пропорциональна расходу через турбину и числу 
Струхаля, который пропорционален закрутке потока. По мере повышения расхода режим работы турбины 
приближается к оптимальному и закрутка потока уменьшается. Таким образом, по мере роста расхода чис-
ло Струхаля уменьшается, а частота прецессии почти не меняется. Режим работы q/qopt = 114% попадает в 
область низких пульсаций давления. В этом режиме за обтекателем рабочего колеса формируется неболь-
шой вихрь (рис. 3, в), который генерирует пульсации давления очень низкой интенсивности (рис. 4 и 5).

Спектры пульсаций давления показывают хорошее соответствие экспериментальным данным. В ре-
жиме q/qopt = 46% как расчет, так и эксперимент показывают, что пульсации давления происходят в широ-
ком диапазоне частот вблизи f/fn ≈ 1 (рис. 4, а). Расчет завышает амплитуду пульсаций давления (пульса-
ции peak-to-peak), которые появляются вследствие интенсивных стохастических пульсаций. В режимах  
q/qopt = 68–81% экспериментальные и расчетные данные показывают, что пульсации давления про-
исходят на определенной частоте, которая является частотой прецессии вихревого жгута (рис. 4, б).  
В расчете частота прецессии немного выше, чем в эксперименте. Интенсивность peak-to-peak пульса-
ций давления хорошо согласуется с экспериментальными данными (рис. 5). В режиме q/qopt = 114%  
как эксперимент, так и расчет показывают незначительные пульсации давления в диапазоне частот  
(0.1–0.2) fn (рис. 4, в). 

Таблица 1. Частота и интенсивность пульсаций давления при q/qopt = 81%
f/fn M2, 2A/H, % M3, 2A/H, %

k–ω SST DES 0.24 7.4 8.2
k–ω SST URANS 0.25 4.3 5.0

Эксперимент 0.20 7.3 5.8

Рис. 2. Пульсации давления в точке M2 (q/qopt = 81%): а) сигнал; б) спектр пульсаций
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Интенсивность пульсаций давления существенно зависит от положения точки мониторинга пульса-
ций в сечении отсасывающей трубы (рис. 5). Разница интенсивности пульсаций давления между различ-
ными точками одного сечения является результатом наложения синхронных и асинхронных пульсаций  

Рис. 3. Вихревая структура течения в отсасывающей трубе гидротурбины,  
визуализированная изоповерхностью давления. В центральной плоскости  
показаны изолинии давления: а) q/qopt = 46%; б ) 77%; в) 114%

Рис. 4. Спектры пульсаций давления на стен-
ке отсасывающей трубы: а) q/qopt = 46%;  
б ) 81%; в) 114%
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давления [7]. Асинхронные пульсации пред-
ставляют собой локальный эффект прецес-
сии вихревого ядра — когда вихревой жгут 
проходит мимо датчика, то давление на нем 
уменьшается. В противоположной точке се-
чения отсасывающей трубы в этот момент 
наблюдается максимум давления, а в среднем 
по сечению давление остается постоянным. 
В случае синхронных пульсаций периодиче-
ски среднее по сечению отсасывающей трубы 
давление изменяется, а в разных точках сече-
ния колебания происходят в одной и той же 
фазе. Именно этот тип пульсаций может при-
водить к колебаниям расхода и мощности на 

гидротурбине, вызывать низкочастотные аксиальные динамические нагрузки на конструкции гидроагре-
гата. Синхронные пульсации распространяются вдоль проточного тракта и возбуждают сильные вибрации 
оборудования. Причиной этих пульсаций является взаимодействие прецессирующего вихревого жгута с 
поворотным коленом отсасывающей трубы, которое нарушает осевую симметрию спирального вихря и 
приводит к колебаниям давления во всем сечении одновременно [23]. Поскольку эти два типа пульсаций 
имеют одинаковую частоту, но разную фазу в разных точках сечения, то их наложение приводит к раз-
личию в интенсивности суммарных пульсаций давления. Как видно из рис. 5, различие в интенсивности 
пульсаций давления между точками М2 и М3 наблюдается именно в области режимов работы турбины  
q/qopt = 50–90%, в которой формируется прецессирующий вихревой жгут.

Влияние специальных конструкций на пульсации давления. Влияние ребер на стенке отса-
сывающей трубы. Одним из наиболее распространенных типов конструкций для снижения пульсаций 
давления в отсасывающей трубе гидротурбины являются ребра на стенке отсасывающей трубы. Ребра 
располагаются в конической части отсасывающей трубы и крепятся к ее стенке вдоль образующей конуса. 
В данном исследовании рассматривалась установка шести ребер треугольного сечения толщиной 30 мм, 
что составляло около 13% от радиуса рабочего колеса (рис. 6, а). Отдельно было изучено влияние попереч-
ного размера и количества ребер. Для определения синхронной части пульсаций давления рассчитывался 
усредненный по точкам M2–M5 сигнал пульсаций давления (рис. 6, а).

Рис. 6. Схема расположения ребер (а) и расчетная сетка (б) 

Рис. 5. Интенсивность пульсаций давления на 
стенке отсасывающей трубы в зависимости от ре-
жима работы турбины
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Ребра должны снижать закрутку потока в отсасывающей трубе и, соответственно, пульсации в пото-
ке. Влияние ребер сильно зависит от режима работы турбины. При очень низких расходах (q/qopt = 46%)  
под рабочим колесом формируется широкая зона рециркуляции и основной поток протекает вблизи сте-
нок отсасывающей трубы. В этом узком промежутке двигаются несколько вихрей среднего масштаба. 
Таким образом, ребра оказывают существенное влияние на эти вихри, проходящие вблизи стенок (рис. 7). 
В результате интенсивность пульсаций давления снижается на 25–43% (табл. 2). Аксиальные динамиче-
ские нагрузки на рабочее колесо также снижаются (табл. 3). В режиме частичной нагрузки (q/qopt = 81%) 
вихревой жгут прецессирует вблизи оси турбины и ребра меньше влияют на него. Интенсивность пуль-
саций давления в этом случае снижается на 8–44% в зависимости от точки. В то же время интенсивность 
синхронной части пульсаций давления не снижается, соответственно, аксиальные динамические нагрузки 
на рабочее колесо остаются такими же (табл. 3), но радиальные нагрузки заметно снижаются. При рас-
ходе, немного превышающем расход в оптимальном режиме работы (q/qopt = 114%), ребра практически 
не влияют на пульсации давления или динамические нагрузки на рабочее колесо (табл. 2, 3). Сравнение  
спектров пульсаций давления показывает, что ребра снижают низкочастотную часть пульсаций для  

Рис. 7. Течение в отсасывающей трубе (q/qopt = 46%): а) без ребер; б) при на-
личии ребер. В центральной плоскости показаны изолинии давления, вихри 
показаны с помощью изоповерхности λ2-критерия 

Таблица 2. Влияние ребер на пульсации давления 

Расход, q/qopt, % 
Точка M2, Dp/H, % Точка M3, Dp/H, %

без ребер с ребрами без ребер с ребрами
46 2.4 1.8 2.3 1.3
81 1.37 1.2 1.6 0.9
114 0.14 0.14 0.14 0.13

Таблица 3. Влияние ребер на динамические нагрузки на обтекатель рабочего колеса

Расход, q/qopt, %
Пульсации аксиальной силы, Н Пульсации радиальной силы, Н
без ребер с ребрами без ребер с ребрами

46 22 16 6 9
81 29 30 50 36
114 6 5 4 5
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режимов частичной нагрузки (рис. 8). Максимум спектра пульсаций смещается в область более высоких 
частот. Для режима q/qopt = 114% пульсации остаются примерно на том же, очень низком, уровне.

Пульсации давления существенно зависят от размера ребер. Для анализа этого влияния были рас-
смотрены три конфигурации по шесть ребер одинаковой длины, отличающиеся поперечным размером: 
15 × 15 мм, 30 × 30 мм (базовый) и 60 × 60 мм. Большие ребра подавляют прецессию вихревого ядра, 
однако возбуждают интенсивные высокочастотные пульсации. Интегральное влияние показано в табл. 4, 
которая представляет относительное снижение интенсивности пульсаций давления. Во втором столбце 
показан максимум спектра пульсаций давления. Как видно, он смещается в сторону более высоких частот 
при увеличении размера ребер. В третьем столбце показано относительное снижение размаха пульсаций 
давления 2A, т. е. пульсации peak-to-peak — разница между максимальным и минимальным давлением в 

Рис. 8. Спектр синхронных пульсаций давления 
в отсасывающей трубе: a) q/qopt = 46%; б) 81%; 
в) 114% 

Таблица 4. Влияние размера ребер при q/qopt = 46%

f/fn (A0 – A)/A0, % ( )2 2 2
0 0 , %p p pD - D D

Без ребер 1.4 – –
15 мм 1.4 2 17
30 мм 2.2 10 25
60 мм 3.6 –7 –16
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сигнале в какой-либо точке [7]. В четвертом столбце показано относительное снижение среднеквадратич-
ных пульсаций давления. Как видно, для ребер малого размера 15 × 15 мм влияние на пульсации давления 
невелико, а большие ребра 60 × 60 мм приводят даже к росту интенсивности пульсаций. 

Влияние крестовины под рабочим колесом. Другой тип конструкций для подавления пульсаций в 
отсасывающей трубе — это крестовина, установленная под рабочим колесом. В расчетах крестовина мо-
делировалась тонкими пластинами, расположенными радиально в верхней части отсасывающей трубы от 
стенки до центра. Были рассмотрены три варианта крестовины: 1) широкая (рис. 9, а); 2) узкая (рис. 9, б); 
3) восьмигранная (рис. 9, в).

Широкая крестовина существенно 
снижает пульсации давления (табл. 5) во 
всех режимах. В то же время она сама под-
вергается значительным нестационарным 
нагрузкам со стороны потока. Узкая кре-
стовина снижает пульсации давления в 
режиме q/qopt = 46% в меньшей степени и 
вовсе не снижает их в режиме q/qopt = 81%. 
Восьмигранная крестовина так же эффек-
тивна, как и широкая, в режиме работы  
q/qopt = 46%, однако слабо снижает пуль-
сации в режиме q/qopt = 81%. 

Широкая крестовина снижает пуль-
сации давления во всем частотном диа-
пазоне пульсаций давления (рис. 10).  

Рис. 9. Схема установки крестовины: а) широкая крестовина; б) узкая;  
в) восьмигранная 

Таблица 5. Влияние крестовины на пульсации давления

( )2 2 2
0 0 , %p p pD - D D

q/qopt = 46% q/qopt = 81%
Широкая крестовина 46 31

Узкая крестовин 25 –8
Восьмигранная крестовина 46 8

Рис. 10. Спектр пульсаций давления в отсасывающей 
трубе при q/qopt = 46%



АВТОРСКИ
Й О

ТТИСК

А. В. СЕНТЯБОВ, А. В. МИНАКОВ, Д. В. ПЛАТОНОВ, Д. А. ДЕКТЕРЕВ И ДР.

2544 ИФЖ. Том 92, № 6

Рис. 11. Течение в отсасывающей трубе (q/qopt = 46%): а) широкая кресто-
вина, б) узкая; в) восьмигранная. В центральной плоскости показаны изо-
линии давления, вихри представлены показаны с помощью изоповерхности 
λ2-критерия

Рис. 12. Течение в отсасывающей трубе (q/qopt = 46%): а) узкая крестовина, 
б) восьмигранная. В центральной плоскости показаны изолинии давления, 
вихри представлены с помощью изоповерхности λ2-критерия

Рис. 13. Картина течения в отсасывающей трубе при установке полого  
цилиндра под рабочим колесом. Вихри показаны с помощью изоповерхности 
давления
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В случае узкой крестовины снижается только высокочастотная часть пульсаций, а низкочастотные пульса-
ции остаются такими же. Восьмигранная крестовина снижает низкочастотные пульсации. Как широкая, так 
и восьмигранная крестовины смещают доминантные пульсации давления в область более высоких частот. 

В режиме работы турбины q/qopt = 46% широкая крестовина предотвращает формирование крупных 
вихрей (рис. 11). В то же время она индуцирует множество более мелких вихрей. Узкая крестовина слабо 
воздействует на поток и между ребрами крестовины формируются крупные вихри. В случае восьмигран-
ной крестовины вихри не достигают больших размеров и, в свою очередь, индуцируют пульсации давле-
ния более высокой частоты. 

В режиме работы q/qopt = 81% зона рециркуляции располагается ниже, чем для режима q/qopt = 46%. 
По этой причине узкая и восьмигранная крестовины не предотвращают формирование прецессирующего 
вихря (рис. 12) — он формируется ниже по течению. 

Влияние полого цилиндра под рабочим колесом. Для определения влияния полого цилиндра на 
пульсации давления было проведено численное моделирование трех вариантов установки цилиндра под 
рабочим колесом гидротурбины. В первом варианте цилиндр был расположен непосредственно за обте-
кателем рабочего колеса, его диаметр составлял 0.5D, а длина 1.25D. Во втором варианте цилиндр был 
расположен на расстоянии 1D ниже рабочего колеса, его диаметр составлял 0.5D, а длина — 1D. Третий 
цилиндр располагался непосредственно под обтекателем рабочего колеса, его диаметр составлял 0.75D, а 
длина — 1D. Моделирование проводилось при режиме работы турбины q/qopt = 60%, на который прихо-
дится максимум интенсивности пульсаций давления. На рис. 13 показано течение в отсасывающей трубе 
вокруг этих цилиндров, а в табл. 6 представлено относительное снижение пульсаций давления. 

Как показано на рис. 13, цилиндры меньшего диаметра (№ 1 и 2) несущественно влияют на поток. 
В этом режиме работы турбины в отсасывающей трубе формируются несколько интенсивных вихрей,  
которые вращаются вблизи стенки. Цилиндры, стенки которых расположены примерно на середине ради-
уса, не препятствуют формированию вихрей, которые вращаются между ними и стенкой отсасывающей 
трубы. Движение вихрей в кольцевом зазоре приводит к тому, что в целом их интенсивность снижается. 
Из-за этого на 16% (вариант № 1) снижаются пульсации давления в отсасывающей трубе (табл. 6). Опу-
скание цилиндра (вариант № 2) не приводит к улучшению результатов, поскольку между рабочим колесом 
и цилиндром формируются дополнительные вихри, которые приводят к повышению пульсаций давления. 
Для этого варианта пульсации давления понижаются в среднем на 12% по сравнению с аналогичным ва-
риантом без стабилизации. Наилучших результатов, снижения пульсаций на 25%, удалось добиться при 
увеличении диаметра цилиндра до 0.75D. Такое снижение пульсаций обусловлено тем, что образующийся 
зазор достаточно узкий и вихри в нем затухают. Это хорошо видно на рис. 13.

Таким образом, по данному виду стабилизирующих конструкций можно сформулировать следующее. 
Наличие полого цилиндра в середине диффузора отсасывающей трубы в целом приводит к снижению 
интенсивности пульсаций давления. В среднем в зависимости от диаметра цилиндра снижение интенсив-
ности пульсаций составило от 16% при d = 0.5D до 25% при d = 0.75D. Дальнейшее увеличение диаметра 
цилиндра, по-видимому, нецелесообразно, поскольку это приведет к экранированию стенок трубы стенка-
ми цилиндра. Это, конечно, устранит пульсации давления на стенках трубы, но не уберет их из потока. По-
скольку структура течения не изменится, пульсации давления на рабочем колесе и под крышкой турбины 
останутся такими же высокими. 

Таблица 6. Влияние полого цилиндра

(A0 – A)/A0, % ( )2 2 2
0 0 , %p p pD - D D

Цилиндр № 1 20 16
Цилиндр № 2 17 12
Цилиндр № 3 17 25
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Также необходимо отметить следующее: в реальной турбине цилиндр необходимо будет крепить к 
стенкам отсасывающей трубы. Наиболее простой способ крепления — крепление при помощи попереч-
ных ребер. Если ребра достаточно широки, то они могут хорошо разбивать вихри, которые формируются 
в зазоре между цилиндром и стенками трубы. Таким образом, действие данного вида стабилизирующей 
конструкции на поток может быть более сложным, чем просто наличие полого цилиндра. Наличие в по-
токе цилиндра без ребер приводит к снижению пульсаций только на 10-30%. 

Заключение. Проведены расчеты в проточном тракте радиально-осевой турбины как при отсутствии 
стабилизирующих конструкций, так и со стабилизирующими конструкциями различной формы. При  
помощи численного моделирования проанализирована структура течения за рабочим колесом турбины. 
Показано влияние структуры течения на частоту и интенсивность нестационарных процессов. Установ-
лено, что основной причиной низкочастотных пульсаций давления в гидротурбине является прецесси-
рующий вихрь за рабочим колесом. Его динамика в основном и определяет поведение пульсационных 
характеристик турбины. 

Численное моделирование позволяет проанализировать нестационарные явления в отсасывающей 
трубе гидротурбины. Для этого необходимо применять те или иные вихреразрешающие методы как, на-
пример, URANS или DES. Оба этих метода воспроизводят прецессирующий вихревой жгут. С другой 
стороны, метод URANS занижает величину пульсаций давления в отличие от метода DES. Интенсивность 
пульсаций давления существенным образом зависит от положения точки мониторинга давления. Такое 
влияние вызвано наложением двух типов периодических пульсаций, вызванных прецессирующим вихре-
вым ядром — синхронных и асинхронных пульсаций давления. 

Для уменьшения пульсаций давления на стенках конуса отсасывающей трубы возможно использова-
ние стабилизирующих устройств: ребра на конусе отсасывающей трубы, крестовины за рабочим колесом, 
установка полого цилиндра за рабочим колесом. С учетом результатов расчетного исследования произ-
веден анализ влияния конструкций стабилизации потока на интенсивность нестационарных процессов в 
гидротурбине.

Результаты работы показали, что конструкции в виде ребер на конусе отсасывающей трубы позволя-
ют эффективно подавлять низкочастотные пульсации на режимах частичной нагрузки. В среднем наличие 
ребер позволяет снизить пульсации давления на 15–25%. Однако при этом ребра будут нести повышенные 
нагрузки и могут быть подвержены интенсивной кавитационной эрозии, поэтому вопросу их прочности 
нужно уделять повышенное внимание. Эффективность ребер зависит от режима работы турбины. При 
низких расходах ребра значительно снижают пульсации давления, так как непосредственно воздействуют 
на крупные вихри, двигающиеся вблизи стенки отсасывающей трубы. При более высоких расходах через 
турбину вихревой жгут прецессирует ближе к оси турбины и испытывает, соответственно, меньшее вли-
яние ребер. Применение стабилизирующей конструкции в виде полого цилиндра приводит к снижению 
пульсаций на 10–25%. При этом возникает проблема крепления цилиндра к стенкам отсасывающей тру-
бы. Также была показана эффективность применения конструкций в виде крестовин, расположенных за 
рабочим колесом. Применение крестовины позволяет в среднем снизить пульсации давления на 25–45%. 

Из всех конструкций крестовина с большим числом ребер показывает наибольшее преимущество 
в подавлении пульсаций давления. Однако при этом также возникают проблемы надежности крепления 
крестовины к стенкам отсасывающей трубы и ее устойчивости к воздействию потока, которые еще недо-
статочно изучены в практических условиях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 16-19-00138).

Обозначения

2A — размах пульсаций давления peak-to-peak (от минимального до максимального), м; D — диаметр рабо-
чего колеса, м; f — частота пульсаций, Гц; fn — частота вращения рабочего колеса, Гц; H — напор, м; k — удель-
ная кинетическая энергия турбулентных пульсаций, м2/с2; p  — давление, Па; q — объемный расход, м3/с; v  — 
вектор скорости, м/с; y+ — безразмерное расстояние от стенки до центра пристеночного контрольного объема;  
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Δp — среднеквадратичные пульсации давления, Па; µ  — динамическая молекулярная вязкость, Па  ⋅  с; ρ  — плот-
ность воды, кг/м3; w  — удельная скорость диссипации энергии турбулентных пульсаций, c-1. Индексы: opt — в 
оптимальном режиме работы турбины; t — турбулентность.
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