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mitigation, correction of network frequency responses, compensating of the reactive power in the 
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В статье рассмотрены гибридные фильтрокомпенсирующие устройства, предназначенные 
для управления качеством электроэнергии в распределительных сетях с высоким уровнем 
нелинейной нагрузки. Показано, что на основе гибридных силовых фильтров возможно 
создание многофункциональных устройств, обеспечивающих ослабление высших гармоник 
токов и напряжений, коррекцию частотных характеристик сети, а также регулирование 
напряжения и реактивной мощности в точке общего присоединения фильтра и нелинейной 
нагрузки.
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Введение

Широкое применение устройств с нелинейными вольтамперными характеристиками при-
водит к увеличению уровня высших гармоник токов и напряжений в электрических сетях. Ре-
зультатом воздействия гармоник на систему электроснабжения выступает увеличение потерь 
во вращающихся машинах, трансформаторах, линиях электропередачи, ускоренное старение 
изоляции электрооборудования, ложные срабатывания устройств релейной защиты и автома-
тики [1].

Основным источником гармонических искажений являются нелинейные нагрузки про-
мышленных предприятий. Однако в последние годы отмечается значительное ухудшение 
качества электрической энергии в сетях коммерческих и офисных потребителей – торговых 
комплексов, офисных зданий, учебных заведений. Нелинейной нагрузкой таких потребителей 
служит офисное оборудование, использующее однофазные источники питания (персональные 
компьютеры, серверы, принтеры, блоки бесперебойного питания и т.п.), а также энергосбере-
гающие системы освещения. У этой группы потребителей доля нелинейной нагрузки может 
намного превышать линейную составляющую. Результаты исследований, проведенных в [2-4], 
показывают, что проблема обеспечения качества электроэнергии весьма актуальна для всех 
систем электроснабжения, включая городские распределительные сети. У крупных коммер-
ческих и офисных потребителей наблюдаются значительные искажения формы токов. В ряде 
случаев коэффициент искажения синусоидальной формы кривой тока может достигать 30 % 
[4]. Поэтому меры, направленные на поддержание качества электроэнергии, должны стать со-
ставной частью комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффектив-
ности. 

Распространенным средством уменьшения уровня высших гармоник в сетях электро-
снабжения признаны пассивные фильтры гармоник (ПФГ). Недостаток пассивных фильтров 
заключается в том, что они статические устройства. Их использование в сетях, где большая 
часть нелинейных нагрузок имеет переменный характер, оказывается неэффективным. Для 
управления качеством электроэнергии в распределительных сетях необходимо создание адап-
тивных устройств, обеспечивающих управление основными показателями, определяющими 
эффективность и качество электроснабжения. 

Такими адаптивными устройствами являются активные силовые фильтры (АФ) [2, 5]. АФ 
представляет коммутируемое устройство, характеристики которого формируются с помощью 
специального закона управления. Однако широкое применение АФ ограничивается их слож-
ностью и высокой стоимостью. Для эффективного ослабления высших гармоник активный 
фильтр должен иметь значительную мощность, сравнимую с мощностью нелинейной нагруз-
ки. Поэтому использование силовых активных фильтров может оказаться экономически не-
целесообразным.

Более перспективны гибридные фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ), представ-
ляющие сочетание пассивного и активного фильтров. Гибридные ФКУ обладают основными 
достоинствами пассивных и активных фильтров. В то же время использование гибридных 
устройств обеспечивает следующие преимущества.

Значительно уменьшается мощность активного фильтра, и за счет этого снижается стои-
мость всего устройства. 
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По сравнению с пассивными фильтрами повышается эффективность компенсации выс-
ших гармоник напряжения и тока при изменении характеристик нелинейной нагрузки. 

Одна из серьезных проблем пассивных фильтров – нежелательные резонансные явления, 
возникающие между ветвями ПФ и индуктивностью сети. Использование активного фильтра 
позволяет демпфировать характеристики гибридного устройства и ослабить резонансные явле-
ния между пассивным фильтром и сетью.

Уменьшается негативное влияние изменения параметров на компенсационные характери-
стики фильтра.

Важное достоинство гибридных фильтров заключается в том, что их можно использовать 
в сетях, где уже установлены пассивные ФКУ. В этом случае активный фильтр небольшой мощ-
ности используется в качестве средства управления характеристиками пассивных устройств 
[5, 6].

«Чистые» активные фильтры могут выполнять одновременно несколько функций: филь-
трацию гармоник, коррекцию частотных характеристик сети, компенсацию реактивной 
мощности и т.д. Пассивные фильтры используются для компенсации реактивной мощности 
и подавления высших гармоник, создаваемых нелинейной нагрузкой. В то же время сфера 
применения гибридных фильтров ограничена преимущественно фильтрацией высших гар-
моник [2].

Цель статьи – исследование возможности использования гибридных фильтров гармоник 
в качестве многофункциональных фильтрокомпенсирующих устройств, осуществляющих 
подавление высших гармоник, создаваемых нелинейной нагрузкой и внешней сетью, а также 
регулирование реактивной мощности и напряжения в точке общего присоединения фильтра 
и нелинейной нагрузки. Проанализировано влияние пассивного и активного фильтров на ха-
рактеристики гибридного устройства. Предложена стратегия управления характеристиками 
гибридного фильтра, обеспечивающая ослабление высших гармоник токов и напряжений, кор-
рекцию частотных характеристик сети, а также регулирование реактивной мощности и напря-
жения в точке общего присоединения. 

Топология гибридных фильтрокомпенсирующих устройств

Существуют различные конфигурации гибридных фильтрокомпенсирующих устройств, 
отличающихся способом включения активного и пассивного фильтра, а также типом управляю-
щей переменной. Анализ основных конфигураций гибридных фильтров, проведенный в [7], 
показал, что компенсационные характеристики гибридных ФКУ не являются простой суммой 
характеристик активной и пассивной частей фильтра. Они зависят как от схемы соединения 
этих частей, так и от типа управляющей переменной. 

Рассмотрим гибридные силовые фильтры, обеспечивающие компенсацию высших гармо-
ник тока сети, а также напряжения в точке общего присоединения ФКУ и нелинейной нагруз-
ки. Учтем, что источником высших гармоник может быть не только нелинейная нагрузка в 
точке общего присоединения, но и внешняя сеть. 

При анализе используем следующие допущения.
Нелинейная нагрузка на частоте k-й гармоники имеет характеристики идеального источ-

ника тока, обладающего бесконечным внутренним сопротивлением. 
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В общем случае пассивный фильтр гармоник может быть включен параллельно нагрузке 
в точке общего присоединения или последовательно с сопротивлением сети. В статье рассмо-
трена только параллельная схема включения пассивного фильтра, как наиболее часто встре-
чающаяся на практике.

Активный фильтр моделируется управляемым источником напряжения или тока.
Управляющей величиной активного фильтра является ток нелинейной нагрузки, ток сети 

или напряжение в точке общего присоединения.
Управляющий параметр АФ имеет частотную характеристику идеального режекторного 

фильтра, настроенного на частоту сети:

являются простой сумой характеристик активной и пассивной частей фильтра. Они зависят 

как от схемы соединения этих частей, так и от типа управляющей переменной.  

Рассмотрим гибридные силовые фильтры, обеспечивающие компенсацию высших 

гармоник тока сети, а также напряжения в точке общего присоединения ФКУ и нелинейной 

нагрузки. Учтем, что источником высших гармоник может быть не только нелинейная 

нагрузка в точке общего присоединения, но и внешняя сеть.  

При анализе используем следующие допущения. 

1. Нелинейная нагрузка на частоте k-й гармоники имеет характеристики 

идеального источника тока, обладающего бесконечным внутренним сопротивлением.  

2. В общем случае пассивный фильтр гармоник может быть включен параллельно 
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3. Активный фильтр моделируется управляемым источником напряжения или тока. 

4. Управляющей величиной активного фильтра является ток нелинейной нагрузки, 

ток сети или напряжение в точке общего присоединения. 

5. Управляющий параметр АФ имеет частотную характеристику идеального 

режекторного фильтра, настроенного на частоту сети: 

( ) саф , ωωω ≠= RR         (1а) 

( ) с,0 ωωω ==R .         (1б) 

Рассмотрим основные конфигурации гибридных силовых фильтров. 

Последовательная структура с активным фильтром, управляемым током сети. 

Эквивалентная схема фильтра на частоте k-й гармоники показана на рис. 1. Здесь сZ  – 

сопротивление внешней сети на частоте k-й гармоники. Управляющий параметр активного 

фильтра афR
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Представим систему «фильтр-внешняя сеть» четырехполюсником, на внешних 

зажимах которого действуют источники гармоник kE  и kJ (на рис. 1 выделен пунктиром). 
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Пассивный фильтр представляет собой LC-двухполюсник, образованный 

параллельным соединением резонансных контуров. Операторное входное сопротивление 

фильтра – дробно-рациональная функция с простыми нулями и полюсами, ограниченными 

осью ωj . Нули и полюсы входной функции пассивного двухполюсника чередуются. 

Входная функция LC-двухполюсника определяется выражением 
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Здесь iω  и jω – нули и полюсы входной функции. Постоянную H называют 

коэффициентом нормирования. Если фильтр не содержит одиночных индуктивностей и 

емкостей, в точках  0=s  и ∞=s  расположены полюсы ( )sZ . Иными словами, полюс 
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Пассивный фильтр представляет собой LC-двухполюсник, образованный 
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Здесь iω  и jω – нули и полюсы входной функции. Постоянную H называют 

коэффициентом нормирования. Если фильтр не содержит одиночных индуктивностей и 

емкостей, в точках  0=s  и ∞=s  расположены полюсы ( )sZ . Иными словами, полюс 

01 =ω . 

С учетом формулы (3) выражение, определяющее матрицу гибридных параметров 

структуры на рис. 1, примет вид 
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Пассивный фильтр представляет собой LC-двухполюсник, образованный параллельным 
соединением резонансных контуров. Операторное входное сопротивление фильтра – дробно-
рациональная функция с простыми нулями и полюсами, ограниченными осью jω. Нули и 
полюсы входной функции пассивного двухполюсника чередуются. Входная функция LC-
двухполюсника определяется выражением
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Пассивный фильтр представляет собой LC-двухполюсник, образованный 

параллельным соединением резонансных контуров. Операторное входное сопротивление 

фильтра – дробно-рациональная функция с простыми нулями и полюсами, ограниченными 

осью ωj . Нули и полюсы входной функции пассивного двухполюсника чередуются. 
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Здесь iω  и jω – нули и полюсы входной функции. Постоянную H называют 
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емкостей, в точках  0=s  и ∞=s  расположены полюсы ( )sZ . Иными словами, полюс 
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С учетом формулы (3) выражение, определяющее матрицу гибридных параметров 
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Здесь ωi и ωj – нули и полюсы входной функции. Постоянную H называют коэффициен-
том нормирования. Если фильтр не содержит одиночных индуктивностей и емкостей, в точках 
s = 0 и s = ∞ расположены полюсы Z(s). Иными словами, полюс ω1 = 0.

С учетом формулы (3) выражение, определяющее матрицу гибридных параметров струк-
туры на рис. 1, примет вид

 

 

 

Рис. 2. Частотные характеристики гибридных параметров последовательной структуры с АФ, 

управляемым током сети 

 

 

Последовательная структура, управляемая током сети, ослабляет высшие гармоники 

тока, генерируемые как нелинейной нагрузкой, так и внешней сетью. Компенсационные 

характеристики такой структуры изложены в [6, 8]. Однако в качестве источника высших 

гармоник авторами рассматривалась только нелинейная нагрузка в точке общего 

присоединения. Проведенный анализ показывает, что последовательная структура на рис. 2 

не ослабляет высшие гармоники напряжения, распространяющиеся по внешней сети.  

 

Параллельная структура с активным фильтром, управляемым напряжением в точке 

общего присоединения (рис. 3) 

Рис. 2. Частотные характеристики гибридных параметров последовательной структуры с АФ, 
управляемым током сети
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В формуле (4) принято, что коэффициент нормирования 1=H .  Из (4) следует, что 

элементы матрицы гибридных параметров являются дробно-рациональными функциями 

комплексной переменной s. Их нули расположены на мнимой оси. Частоты нулей 

параметров 12F  и 22F  совпадают с частотами нулей ( )sZпф . Нули параметра 11F  образованы 

полюсами ( )sZпф .  

В соответствии с (2) и (4) действие активного фильтра на частотах высших гармоник 

эквивалентно включению сопротивления афR  последовательно с сопротивлением сети. За 

счет этого уменьшается добротность параллельного колебательного контура, образуемого 

фильтром и индуктивностью сети.  

Частотные характеристики коэффициентов матрицы [ ]F  для различных значений 

параметра активного фильтра показаны на рис. 2. Во всех случаях, рассмотренных в статье, 

пассивный фильтр образован параллельным соединением двух звеньев, настроенных на 

частоты пятой и седьмой гармоник. Частота второго полюса ( )sZпф  равна 300 Гц. 
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сивный фильтр образован параллельным соединением двух звеньев, настроенных на частоты 
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генерируемые как нелинейной нагрузкой, так и внешней сетью. Компенсационные характе-
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авторами рассматривалась только нелинейная нагрузка в точке общего присоединения. Про-
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гармоники напряжения, распространяющиеся по внешней сети. 

Параллельная структура с активным фильтром, управляемым напряжением  
в точке общего присоединения (рис. 3)

В рассматриваемом случае управляющей величиной является напряжение Uтоп. Пара-
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Учитывая, что ( ) ( )
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Как  и в предыдущем случае, гибридные параметры служат дробно-рациональными 

функциями переменной s. Нули параметров 12F , 21F  и 22F формирует пассивный фильтр. На 

частотах высших гармоник действие активного фильтра эквивалентно включению 

проводимости афG  параллельно проводимости сети. 
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Частотные характеристики гибридных параметров параллельной структуры показаны 

на рис. 4. В отличие от последовательной схемы, управляемой током, параллельная 

структура на рис. 3 эффективно ослабляет гармоники напряжения в точке общего 

присоединения, а также гармоники тока, создаваемые нелинейной нагрузкой.  Однако  она не 

может компенсировать гармонические составляющие тока сети, генерируемые внешним 

источником. Из рис. 4а следует, что при 1аф >G  происходит усиление гармоник тока,  

создаваемых сетью. 
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Рис. 3. Параллельная структура с АФ, управляемым напряжением 
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Как  и в предыдущем случае, гибридные параметры служат дробно-рациональными 
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частотах высших гармоник действие активного фильтра эквивалентно включению 
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Как  и в предыдущем случае, гибридные параметры служат дробно-рациональными 

функциями переменной s. Нули параметров 12F , 21F  и 22F формирует пассивный фильтр. На 

частотах высших гармоник действие активного фильтра эквивалентно включению 

проводимости афG  параллельно проводимости сети. 

 

 
Рис. 1. Параллельная структура с АФ, управляемым напряжением  

 

 

Частотные характеристики гибридных параметров параллельной структуры показаны 

на рис. 4. В отличие от последовательной схемы, управляемой током, параллельная 

структура на рис. 3 эффективно ослабляет гармоники напряжения в точке общего 

присоединения, а также гармоники тока, создаваемые нелинейной нагрузкой.  Однако  она не 

может компенсировать гармонические составляющие тока сети, генерируемые внешним 

источником. Из рис. 4а следует, что при 1аф >G  происходит усиление гармоник тока,  

создаваемых сетью. 
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В этом случае пассивный фильтр включен параллельно нагрузке, а активный – 

последовательно с сопротивлением сети. Силовая часть АФ включается в сеть через 

согласующий трансформатор. Напряжение активного фильтра  пропорционально току сети. 
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Частотные характеристики гибридных параметров комбинированной структуры пред-
ставлены на рис. 6.

Из формул (5) и (6) следует, что действие активного фильтра в схеме на рис. 5 эквива-
лентно включению резистора Rаф последовательно с сопротивлением сети. Комбинированная 
структура с активным фильтром, управляемым током, компенсирует искажения тока сети, 
вызванные как нелинейной нагрузкой, так и внешней сетью. Однако ослабление гармоник на-
пряжения, создаваемых нелинейной нагрузкой, происходит только на частотах нулей сопро-
тивления Zпф. Поскольку в рассматриваемом примере пассивный фильтр настроен на частоты 
пятой и седьмой гармоник, будет происходить усиление высокочастотных (n > 7) гармоник 
в спектре напряжения Uтоп. Это хорошо иллюстрирует частотная характеристика параметра 
F22 (рис. 6г). 

Проведенный анализ позволяет оценить влияние пассивного и активного фильтров на 
компенсационные характеристики гибридного устройства. Частоты минимумов и максиму-
мов гибридных параметров рассмотренных структур определяются расположением нулей и 
полюсов операторного сопротивления пассивного фильтра. Действие активного фильтра на 
частотах высших гармоник эквивалентно включению активного сопротивления последова-
тельно или параллельно сопротивлению сети. Это уменьшает добротность параллельного 
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колебательного контура, образуемого индуктивностью сети и ветвями пассивного фильтра, 
ослабляет нежелательные резонансные явления между фильтром и сетью. 

Отметим, что в некоторых случаях включение активного фильтра ухудшает компен-
сационные характеристики гибридного устройства. Например, последовательная струк-
тура с активным фильтром, управляемым током сети (рис. 1), не ослабляет высшие гармо-
ники напряжения, распространяемые внешней сетью, в отличие от «чистого» пассивного 
фильтра.

Проведенный анализ позволяет определить область применения перечисленных струк-
тур. Все рассмотренные конфигурации гибридных фильтров эффективно ослабляют высшие 
гармоники тока, создаваемые нелинейной нагрузкой в точке общего присоединения. Однако 
по отношению к гармоникам тока и напряжения, создаваемым внешней сетью, они ведут себя 
по-разному.

Последовательная схема с АФ, управляемым током, и комбинированная структура эффек-
тивны в тех случаях, когда необходимо ослабить гармоники тока сети, создаваемые как нели-
нейной нагрузкой, так и внешними источниками.

Параллельную структуру с АФ, управляемым напряжением, целесообразно использовать 
в тех случаях, когда требуется ослабить распространение высших гармоник напряжения, ге-

Рис. 5. Комбинированная структура с АФ, управляемым током 
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Частотные характеристики гибридных параметров комбинированной структуры 
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Рис. 6. Частотные характеристики гибридных параметров комбинированной структуры (рис. 5)
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нерируемых нелинейной нагрузкой и внешней сетью. Отметим, что параллельный активный 
фильтр, управляемый напряжением в точке подключения, впервые предложено использовать 
для компенсации распространения гармоник напряжения в радиальной сети в работе [9]. При-
менение гибридной схемы позволяет уменьшить мощность активного фильтра и за счет этого 
удешевить компенсирующее устройство.

Регулирование реактивной мощности  
и напряжения в точке подключения

Помимо несинусоидальности токов и напряжений важным параметром, определяющим 
качество электроэнергии, являются отклонения и колебания напряжения в узлах сети. Для 
комплексного решения проблемы необходимы многофункциональные устройства, воздейству-
ющие одновременно на несколько параметров. В [10] они названы многофункциональными 
оптимизирующими устройствами.

Рассмотрим возможность использования гибридных ФКУ для регулирования напряжения 
и реактивной мощности в точке подключения. Сопротивление пассивного фильтра на частоте 
основной гармоники имеет емкостный характер, поэтому гибридное ФКУ отдает в сеть реак-
тивную мощность. Величину реактивной мощности можно изменять, регулируя напряжение 
или ток пассивного фильтра на частоте основной гармоники. 

Для одновременного регулирования реактивной мощности и компенсации гармониче-
ских составляющих токов и напряжений управляющие сигналы гибридного ФКУ должны 
включать компоненты, имеющие частоту основной и высших гармоник. Эквивалентные 
схемы компенсирующих устройств, обеспечивающих такое регулирование, показаны на 
рис. 7.

На рис. 7 Zн, Zс, Zпф – сопротивления нагрузки, сети и пассивного фильтра на частоте 
основной гармоники, β – безразмерный коэффициент. Зависимость β от частоты имеет харак-
теристику идеального полосно-пропускающего фильтра:

Рис. 7. Эквивалентные схемы компенсирующих устройств, регулирующих напряжение и 

реактивную мощность в точке общего присоединения 
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В последних выражениях верхний индекс у токов и напряжений соответствует 

порядковому номеру гармоники.  

Таким образом, рассмотренная комбинированная стратегия управления 

характеристиками гибридных ФКУ позволяет создать многофункциональные устройства, 
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возможностей гибридных ФКУ, активный фильтр представлен упрощенной моделью в 

форме управляемого источника напряжения. 

Пассивный фильтр в каждой фазе сети образован параллельным соединением двух 

резонансных контуров, настроенных на частоты пятой и седьмой гармоник. Активный 

фильтр AF включен последовательно с пассивным фильтром. Параметр активного фильтра 

аф 5R =  Ом. Внешний источник гармоник, поступающих из сети, моделируется источником 

синусоидального напряжения частотой 250 Гц, включенным последовательно с основным 

источником. Блок LinearLoad моделирует линейную нагрузку. Нелинейная нагрузка 

представлена мостовым выпрямителем с индуктивным сглаживающим фильтром. 

 

Рис. 8. Модель Simulink трехфазной системы c гибридным фильтром, управляемым током 

сети 

 

 

Включение пассивного фильтра происходит в момент времени 0, 2t = с. Графики тока 

и напряжения на интервале 0.1 – 0.55 с представлены на рис. 9. 
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Поскольку основная задача данной работы – исследование компенсационных возможно-
стей гибридных ФКУ, активный фильтр представлен упрощенной моделью в форме управляе-
мого источника напряжения.

Пассивный фильтр в каждой фазе сети образован параллельным соединением двух резо-
нансных контуров, настроенных на частоты пятой и седьмой гармоник. Активный фильтр AF 
включен последовательно с пассивным фильтром. Параметр активного фильтра Rаф = 5 Ом. 
Внешний источник гармоник, поступающих из сети, моделируется источником синусои-
дального напряжения частотой 250 Гц, включенным последовательно с основным источни-
ком. Блок LinearLoad моделирует линейную нагрузку. Нелинейная нагрузка представлена 
мостовым выпрямителем с индуктивным сглаживающим фильтром.

Включение пассивного фильтра происходит в момент времени t = 0,2 с. Графики тока и 
напряжения на интервале 0,1 – 0,55 с представлены на рис. 9.

После включения пассивного фильтра происходит увеличение пятой гармоники тока, соз-
даваемой внешним источником. За счет этого коэффициент искажения синусоидальной формы 
кривой тока сети увеличился с KI = 17,91 % до KI = 22,54 %. Коэффициент искажения синусои-
дальной формы кривой напряжения KU уменьшился до KU = 4,69 %.

В момент времени t = 0,4 с происходит включение активного фильтра.
Активный фильтр компенсирует высшие гармоники тока, вызванные как внешним источ-

ником, так и нелинейной нагрузкой, поэтому коэффициент искажения синусоидальной формы 
кривой тока уменьшается с KI = 22,54 % до KI = 5,26 %. Однако коэффициент искажения формы 
кривой напряжения увеличился до KU = 7,75 %.

Моделирование характеристик гибридного фильтра подтвердило результаты анализа, 
проведенного ранее. Использование последовательного гибридного фильтра, управляемого 
током сети, целесообразно тех в случаях, когда необходимо компенсировать гармоники тока 
сети, вызванные как нелинейной нагрузкой, так и внешним источником.

Рис. 9. Ток сети (а) и напряжение в точке общего присоединения (б)
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В статье исследованы возможности использования гибридных фильтров гармоник в 

качестве многофункциональных фильтрокомпенсирующих устройств, осуществляющих 

управление несколькими параметрами,  определяющими качество электрической энергии в 

распределительных сетях. Проанализированы компенсационные характеристики основных 
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Выводы

В статье исследованы возможности использования гибридных фильтров гармоник в каче-
стве многофункциональных фильтрокомпенсирующих устройств, осуществляющих управле-
ние несколькими параметрами, определяющими качество электрической энергии в распреде-
лительных сетях. Проанализированы компенсационные характеристики основных структур 
гибридных фильтров при действии гармоник, создаваемых как нелинейной нагрузкой, так и 
внешней сетью. Показано, что частоты максимумов и минимумов гибридных параметров опре-
деляются нулями и полюсами операторного сопротивления пассивного фильтра Zпф(s). 

Предложена стратегия управления характеристиками гибридного фильтра, обеспечиваю-
щая подавление высших гармоник напряжения и тока, а также регулирование реактивной мощ-
ности на частоте основной гармоники.

Показано, что на основе гибридных силовых фильтров возможно создание многофунк-
циональных устройств, обеспечивающих ослабление гармонических составляющих, а также 
регулирование реактивной мощности и напряжения в точке общего присоединения. 
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